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przewody prowadzi¢ w stropie podwieszonym
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Wszelkie prawa zastrzezone (Dz.U.24/1994.,p0z.83., art.115-118)

Legenda:

przewod c.o. (zasilanie) - projektowany

przewod c.o. (powrot) - projektowany

przewod c.o. (zasilanie) - istniejgcy

przewod c.o. (powrot) - istniejgcy

przewody c.o tranzyt
Zmiana trasy

pion projektowany
pion istniejacy( lokalizacja bez zmian)

FRAGMENT RZUTU PIWNICY

MODERNIZACJA
DZIALU FARMACJI

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY
Ul. SIERAKOWSKIEGO 13, Warszawa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

T AN Projekt

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

projektowat:

mgr inz. Ewa Sosnowska

nr. uprawnien ST 131/86
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Sprawdzit:

mgr inz. Dorota Skarzynska

nr. uprawnie Wa-53/96

e PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA

NAZWA RYS..

RZUT INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DATA: :
KWIECIEN 2013

SKALA: 1-50 NR RYS.: 84




