Wyrzutnia dachowa
wym. wew 1200x600
krata 1000x500
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Wyrzutnia dachowa istniejaca
wym. wewn 1350x400
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Wyrzutnia dachowa
wym. wew 1000x300
krata wyrzutowa 100x300 szt2

firmy STULZ

AGREGAT CHLODNICZY

V

AGREGAT CHLODNICZY (skraplacz)
dla systemu chtodzenia serwerowni
typ: KSVO45AZ1p , szt.1 , G=127 Kg
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dla systemu VRV klimatyzatorow K6
typ: RXYQ20T , szt.1 , G=240 KG
Neleht =18,5 kW

AGREGAT CHLODNICZY REZERWOWY (skraplacz)
dla systemu chtodzenia serwerowni
typ: KSVO45AZ1p , szt.1, G=127 Kg
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N2 2 \&2Y typ: RXYQIST, szt.1 , G=240 KG
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA
SP KLINICZNEGO
SZPITALA OKULISTYCZNEGO

ADRES INWESTYCII:

ul.SIERAKOWSKIEGO 13,
WARSZAWA

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Kliniczny

Szpital Okulistyczny
ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa,

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY - TOM IV, cz.3

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

BRANZA:
WENTYLACJA MECHANICZNA , KLIMATYZACJA

DATA: LISTOPAD 2014

PROJEKTOWAL: PODPIS

mgr inz. Ewa Sosnowska
upr. bud. St-131/86
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mgr inz. Dorota Skarzynska
upr. bud. Wa-53/96

TRESC RYSUNKU:

RZUT DACHU

SKALA: NR RYS.:
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