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                                                                                                 Wszyscy uczestnicy postępowania                          

Nr sprawy ZP/23/2018
Przedmiot postępowania: 

WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO
PYTANIA WYKONAWCY I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h  2018 r.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h , poz. 1986), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w Postępowaniu.

Pytanie
Po przeanalizowaniu dokumentacji załączonej do specyfikacji nie znaleźliśmy wymiaru szerokościowego szybu w klatce K-1 ( do wymiany)

Podany na rysunku A-3_PB_MARSZ_RZUT-PARTERU-2 wymiar głębokości szybu wynosi – 224 cm (dotyczy linii przerywanej)- prosimy o potwierdzenie.

Czy wymiar 123 podany w rzucie A-5_PB_MARSZ_RZUT-2-PIĘTRA-2  jest wymiarem szerokości istniejącej kabiny a wymiar 195 jest wymiarem jej głębokości.

Według nas jeśli głębokość szybu wynosi 224 to niemożliwe jest aby głębokość nowej kabiny wynosiła 210.

Jaka jest głębokość podszybia i nadszybia?

Odpowiedź
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny uprzejmie informuje, że parametry geometryczne szybów windowych są pochodną dokumentacji archiwalnej. Na etapie procesu projektowego wykonane zostały wyłącznie pomiary kontrolne. W związku z powyższym Zamawiający niezmiennie rekomenduje udział oferentów w oględzinach przedmiotu zamówienia zaplanowanych na dzień 15 stycznia 2019 roku godz. 11.00 i wykonanie w naturze nielimitowanej liczby pomiarów geometrii szybów windowych. Ponadto podczas oględzin udostępnione zostaną do wglądu książki rewizji urządzeń dźwigowych.
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