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                                                                                                 Wszyscy uczestnicy postępowania                         

Nr sprawy ZP/10/2019
Przedmiot postępowania: 

NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 13
 
W WARSZAWIE ORAZ WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE 
PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h  2018 r.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h , poz. 1986 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.
1. SZATNIA 0.33 regały szatniowe przesuwne - Czy Zamawiający dopuszcza malowanie regałów w kolorze RAL7035?
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

2. Dot. odp. na pyt. 25,26,27 z dnia 28.06.2019 Kolumny anestezjologiczne – Prosimy o wyjaśnienie czy kolumny anestezjologiczne z etapu I są to te same kolumny, o których mowa w zestawieniu „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia”.
Odpowiedź: To nie są te same kolumny.

ETAP I - 2 kolumny anestezjologiczne istniejące zawieszone w dwóch salach operacyjnych (2 i 3) - do przeglądu i uruchomienia. Jeżeli uruchomienie okaże się niemożliwe lub naprawa zbyt kosztowna można zrezygnować z kolumn, a pobór gazów realizować z istniejących punktów ściennych.

Etap II – 4 kolumny anestezjologiczne istniejące – do demontażu, zabezpieczenia i ponownego montażu.
kolumny anestezjologiczne firmy ERBE, Typ 20312-300, wszystkie z 1999r. 

A 1624 – sala 1, 2 piętro, blok operacyjny

A 1625 – sala 2, 2 piętro, blok operacyjny

A 1626 – parter, blok operacyjny

A 1627 –sala 3, 2 piętro, blok operacyjny

Przeglądami ww kolumn zajmuje się firma ERmed s.c. Medical Equipment Service 26-610 Radom, ul. Wacyńska 20, tel. 604 294 029


3. Dot. odp. na pyt. 25,26,27 z dnia 28.06.2019 Kolumny anestezjologiczne ETAP I – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie producenta, modelu, miejsce zainstalowania, daty produkcji istniejących, zamontowanych kolumn anestezjologicznych ETAPU I oraz określenie ich ilości. Informacja ta jest niezbędna w celu wyceny dokonania przeglądu technicznego, konserwacji, ewentualnych napraw oraz uruchomienia.
Odpowiedź: Producent kolumn anestezjologicznych jest mieszany ONDAL/ERmed. Typ kolumn to DA730 HES. Miejsce zainstalowania Marszałkowska 24/26 III piętro(były blok operacyjny 2 szt) i II piętro (była sala ambulatoryjna 1szt.). Data produkcji nie znana.

4. Dot. odp. na pyt. 25,26,27 z dnia 28.06.2019 Kolumny anestezjologiczne ETAP I – Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy oraz adresu firmy, która zajmowała się przeglądami okresowymi tychże kolumn anestezjologicznych etapu I. Jedynie firma, która dokonywała okresowych przeglądów technicznych ma wiedzę na temat ich aktualnego stanu technicznego.
Odpowiedź: Nie ma wiedzy nt. firmy, która zajmowała się przeglądami kolumn, tym samym nie ma wiedzy dotyczącej obecnego stanu technicznego kolumn anestezjologicznych. Na pewno nie są używane od pięciu lat.

5. Dot. odp. na pyt. 25,26,27 z dnia 28.06.2019 - Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż kolumny anestezjologiczne z etapu I oraz urządzenia z zestawienia „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” nadają się do ponownego montażu, uruchomienia. Co w przypadku, jeśli okaże się, iż sprzęt nie nadaje się do ponownego montażu, uruchomienia bądź koszt naprawy okaże się nierentowny, bądź przewyższy koszt zakupu nowych urządzeń?
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż kolumny anestezjologiczne dla Zadania nr 1 etap I oraz urządzenia z zestawienia „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” nadają się do ponownego montażu, uruchomienia.

W przypadku problemów z uruchomieniem kolumn dla Zadania nr 1 etap I, Wykonawca nie będzie ponosić kosztów w związku z koniecznością zakupu nowych kolumn.


6. Załącznik do odpowiedzi z dnia 28.06.2019 „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” - Prosimy o podanie pełnego adresu firmy „Mechanika Precyzyjna”, która zajmowała się przeglądami kolumn anestezjologicznych. 
Odpowiedź: Firma Mechanika Precyzyjna nie zajmuje się przeglądami kolumn anestezjologicznych.

Przeglądami kolumn zajmuje się firma ERmed s.c. Medical Equipment Service

26-610 Radom, ul. Wacyńska 20, tel. 604 294 029

7. Załącznik do odpowiedzi z dnia 28.06.2019 „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” - Prosimy o potwierdzenie, iż firma „Mechanika Precyzyjna” ma pełną wiedzę na temat stanu technicznego lamp bakteriobójczych oraz podanie kiedy odbył się ostatni przegląd techniczny. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż od daty uruchomienia tych urządzeń minęło już prawie 20 lat i jedynie firma, która dokonywała okresowych przeglądów technicznych ma wiedzę na temat ich aktualnego stanu technicznego.
Odpowiedź: Mechanika Precyzyjna, Naprawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego, naprawa wag. Nadolny Marian, 02-784 Warszawa, ul. Dembowskiego 16 lok 51, tel. 605 653 620

Firma posiada pełną wiedzę na temat stanu Lamp bakteriobójczych. Ostatnie przeglądy wykonano w okresie sierpień 2018 – Luty 2019.

8. Załącznik do odpowiedzi z dnia 28.06.2019 „Zadanie nr 1 Etap II – zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu i uruchomienia” - Prosimy o potwierdzenie, iż firma Ermed posiada pełną wiedzę na temat stanu technicznego kolumn anestezjologicznych oraz podanie kiedy odbył się ostatni przegląd techniczny. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż od daty uruchomienia tych urządzeń minęło już prawie 20 lat i jedynie firma, która dokonywała okresowych przeglądów technicznych ma wiedzę na temat ich aktualnego stanu technicznego.”
Odpowiedź: Firma ERmed posiada pełną wiedzę na temat stanu technicznego kolumn anestezjologicznych. Przegląd wszystkich czterech odbył się 18.05.2019r
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