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Nr sprawy ZP/10/2019
Przedmiot postępowania: 

NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 13
 
W WARSZAWIE ORAZ WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ 
W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE 
PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (2)
Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h  2018 r.

 HYPERLINK "https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a" \h , poz. 1986 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.
Pytanie:

Zadanie nr 1 Etap II - Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia - Z uwagi na fakt, iż data produkcji posiadanych przez Zamawiającego lamp bakteriobójczych to rok 1999 i w tym czasie doszło do zmian nie tylko designu, ale także i technologii produkcji czy Zamawiający zamiast ponownego montażu i uruchomienia dopuści montaż nowych urządzeń? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż posiadane przez Zamawiającego lampy wyposażone są w stateczniki magnetyczne, które zostały zamienione na stateczniki elektroniczne (oszczędność 40% energii elektrycznej), szacowany koszt renowacji istniejących lamp może wynieść nawet 70-80% wartości nowych a do tego dojdą jeszcze koszty przechowania lamp.
Odpowiedź: Zadanie nr 1 Etap II: Zamawiający modyfikuje zakres zamówienia i oczekuje demontażu lamp bakteriobójczych i montażu nowych. Stare lampy należy przekazać Zamawiającemu.
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